Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Utrzymanie, konserwacja i naprawy oraz petnienie funkcji operatora ztaczy
energetycznych typu Moser”

l. Przedmiot zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie, konserwacja i naprawy oraz petnienie funkgcji
operatora ztgczy energetycznych typu Moser stuzacych do czasowego zasilania imprez i
stoisk kwiaciarek krakowskich a zlokalizowanych na Rynku Gtéwnym, Matym Rynku i Placu
Szczepanskim w Krakowie, wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamoéwienia.

2. Przedmiotem zamoéwienia s3 takze prace dodatkowe zlecane przez Zamawiajacego do
realizacji przez Wykonawce odnoszace sie do urzadzen o ktérych mowa w pkt.1.

Okres realizacji zamoéwienia:

24 miesigce od podpisania umowy.

. Zakres czynnosci Wykonawcy

Czynnosci, ktérych dotyczy niniejsze zaméwienie majg zapewni¢ bezawaryjne dziatanie ztaczy
energetycznych oraz bezpieczenstwo ich uzytkownikom.

Wykonawca od pierwszego dnia obowigzywania umowy przejmie (protokotem podpisanym przez
obie strony) od Zamawiajacego ztacza energetyczne Moser, bez dodatkowych roszczeh w stosunku
do Zamawiajgcego i bedzie prowadzit ich konserwacje, utrzymanie, wykonywat naprawy i petnit
funkcje operatora zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

Wykaz ztaczy energetycznych zostat zatgczony do niniejszego opisu.
. Wymagania ogdline.
Wykonawca dla wykonania zadania zobowigzany jest do:

1. Posiadania bazy i niezbednych srodkow pozwalajgcych na przyjmowanie i rejestrowanie
wszelkich zgtoszen od Zamawiajgcego, dotyczacych nieprawidtowosci funkcjonowania,
powstatych awarii i uszkodzen a takze dotyczacych petnienia funkcji operatora catodobowo
przez wszystkie dni tygodnia.

2. Posiadanie srodkéw transportu, czesci zapasowych, narzedzi, przyrzagdoéw kontrolno —
pomiarowych ( z waznymi legalizacjami), sSrodkéw tacznosci.

3. Dysponowania kadra posiadajaca uprawnienia do prac przy urzadzeniach, instalacjach i
sieciach elektrycznych do 1 kV w zakresie eksploatacji i pomiarow oraz 1 osoba w zakresie
dozoru.

4. Dysponowania brygadg pogotowia serwisowego w okresach wymienionych w punkcie 1.

5. Do wykonania zamdwienia Wykonawca zapewni materiaty posiadajace atesty i aprobaty do

stosowania.



V.

Zakres prac i obowigzkéw Wykonawcy — objety wynagrodzeniem ryczattowym
Realizacja przedmiotu zaméwienia z petng odpowiedzialnoscia, zapewniajaca ciagfa
sprawnos¢ oraz dostepnos¢ urzadzen.

Nadzér nad prawidtowym uzytkowaniem urzadzen udostepnionych organizatorom imprez

jak réwniez kwiaciarkom krakowskim.

Petnienie funkcji operatora (catodobowo przez 7 dni w tygodniu) polega na udostepnianiu

urzadzen organizatorom imprez i wydarzen, ktérzy wystapili w tej sprawie do ZDMK.

Udostepnienie urzadzen bedzie mozliwe po pisemnym (e-mail) poleceniu wydanym

Wykonawcy przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego. W kazdym przypadku

udostepnienia urzadzerh Wykonawca sporzadzi protokét (wzor bedzie przekazany przez

Zamawiajacego), w ktérym to protokole zostana wpisane m. innymi wskazania licznikow

energii elektrycznej w dniu udostepnienia urzadzen i w dniu przejgcia po zakonczeniu

uzytkowania przez organizatora imprezy lub wydarzenia.

Po zakonczeniu okresu udostepnienia wypetniony protokét nalezy przekazac do

Zamawiajacego. Bedzie to podstawa do wystawienia organizatorowi imprezy lub wydarzenia

faktury za zuzyta energie elektryczna.

Usuwanie wszelkich usterek powodujacych nieprawidtowe dziatanie lub przerwy w pracy

urzadzen w ciggu 1 godziny od momentu zgtoszenia.

W przypadku gdy awaria nie jest mozliwa do usunigcia przez Wykonawce w terminie jak w

pkt 5, z powodéw od niego niezaleznych, ( np. trwate uszkodzenie elementow

konstrukcyjnych, kradziez, dewastacja, kleska zywiotowa) kazdorazowo nalezy niezwfocznie

powiadomi¢ Zamawiajacego.

Wykonywanie w ramach kwoty ryczattowej wszystkich napraw bez wzgledu na przyczyne ich

powstania.

W przypadku wykonania napraw, likwidacji szkéd, skutkéw awarii spowodowanych

kradzieza, dewastacja lub klgska zywiotowa, ktérych koszt przekracza 2000 zt brutto,

Wykonawca sporzadzi czytelng dokumentacjg fotograficzng szkody i przedstawi

Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy naprawy sporzadzony w oparciu o Katalog

Naktadéw Rzeczowych oraz zawartych w pojedynczych zeszytach wydawnictwa Sekocenbud,

z uwzglednieniem $rednich cen obowiazujacych za dany okres czasu za materiat i robocizne

oraz cen rynkowych za sktadniki, ktére zostaty zabudowane a nie sa ujete w zeszytach

Sekocenbud. Zamawiajacy po akceptacji kosztorysu powykonawczego zwraca Wykonawcy

tylko ta czeéé kosztow, ktéra stanowi roznice pomiedzy wartoscig kosztorysu

powykonawczego a kwotg 2000 zt brutto.

Wykonanie dwa razy w roku (po okresie zimowym w terminie do konca kwietnia oraz przed

zima w terminie do korca listopada) prac konserwacyjnych obejmujacych ponizszy zakres:

a) sprawdzenie i udroznienie odwodnienia zfaczy do kanalizacji ogélnosptawnej,

b) wyczyszczenie studni betonowych ztaczy (szachtu),

c) sprawdzenie i naprawa potaczen wewngtrznej instalacji elektrycznej ztaczy,

d) sprawdzenie potaczen kabli zasilajacych,

e) sprawdzenie i naprawa ogrzewania zfaczy,

f) konserwacja i nasmarowanie mechanizméw wysuwania ztaczy ($ruba kolumny,
prowadnice boczne, gniazdo wrzeciona w pokrywie gérnej),



10.

11.

VI.

g) wyczyszczenie metalowych powierzchni bocznych pokryw gérnych i ram studni
betonowych i pokrycie ich smarem statym,
Wykonanie raz w roku kalendarzowym pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sporzgdzenie odpowiednich
protokotow w tym zakresie i przekazanie Zamawiajacemu.
Wykonywanie minimum jeden raz w miesigcu przegladu urzadzen pod katem ich ogdlnej
sprawnosci tak elektrycznej jak i mechanicznej oraz czystosci, a takze usuniecie
stwierdzonych w jego wyniku usterek.
Prace dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego i naprawy rozliczane kosztorysem
powykonawczym
W ofercie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo 15% catkowitej kwoty ryczattowej na naprawy oraz
prace dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego w zakresie przedmiotu umowy, ktérych
zakres bedzie przekraczat przyjety do realizacji zakres prac ryczattowych.
W ramach prac dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zlecenie
Zamawiajgcego wykonac w wyznaczonym zakresie i terminie prace do wysokosci sSrodkéw
posiadanych na prace dodatkowe.
Wykonawca sporzadzi i przedstawi kalkulacje kosztéw wykonania zleceri dodatkowych w
oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych oraz zawartych w periodycznych zeszytach
wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem srednich cen obowigzujacych na dany okres
czasu na materiaty i roboczogodzing oraz cen rynkowych za sktadniki, ktére majg byé¢
zabudowane, a nie sg ujete w zeszytach Sekocenbud i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od daty ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku na
wykonanie zlecen dodatkowych.
Po akceptacji kosztorysu Zamawiajacy wystawi zlecenie dla Wykonawcy na prace
dodatkowe.
Zakonczenie realizacji zleconych prac dodatkowych i gotowos¢ do ich odbioru Wykonawca
zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty doreczenia w/w zgtoszenia o gotowosci do
odbioru ustala date rozpoczecia odbioru, nie dalej jak 7 dni roboczych od dnia nastepnego
po dacie doreczenia zgtoszenia.
Odbidr prac zakoriczony zostanie spisaniem Protokotu odbioru. Protokét odbioru bez uwag
jest rownoznaczny z potwierdzeniem przez Zamawiajacego zakoriczenia realizacji zleconych
prac dodatkowych i stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie sktadajgce sie z:

1.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe miesigczne za utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz petnienie

funkcji operatora.
Wynagrodzenie rozliczane kosztorysem powykonawczym, za prace dodatkowe zlecone przez

Zamawiajacego (pkt V opisu przedmiotu zamdwienia), oraz za naprawy (pkt IV poz. 8 opisu
przedmiotu zamédwienia).







Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia

Zestawienie ztgczy Moser wraz z instalacjami

RYNEK GtOWNY

1.

Ztacze mate typu MS SE30 — 11 szt. wraz z kablami zasilajgcymi i rozdzielnig w
podziemiach Rynku Gt.

2. Ziacze duze typy MS SV80 — 4 szt. wraz z kablami zasilajgcymi, ztagczami kablowymi z
przektadnikami prgdowymi i ukladami pomiarowymi energii elektrycznej z transmisjg
do OSD.

MALY RYNEK

1. Ziacze mate typu MS SE30 — 3 szt. wraz z kablami zasilajacymi i podlicznikiem energii
elektrycznej z przektadnikami pradowymi.

2. Ztacze duze typu MS SE80 — 1 szt. wraz z kablem zasilajagcym i podlicznikiem energii
elektrycznej z przektadnikami prgdowymi.

PLAC SZCZEPANSKI

1. Ztacze mate typu MS SE30 — 2 szt. wraz z kablami zasilajgcymi i podlicznikami zuzycia
energii elektrycznej.

2. Zfacze $rednie typu MS SEH56 — 2 szt. wraz z kablami zasilajagcymi i podlicznikami

zuzycia energii elektryczne;j.







