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Zakres rzeczowy 

Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw  

w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego 

 

1. Codzienny (stały, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami) 24 godzinny dozór nad 

poprawnością działania smoka, tj.: „zionięcie smoka” w okresie zimowym (od 15 

listopada do 15 marca) co 3 minuty, a w pozostałych okresach od godz. od 6
00_

23
00

 co 

trzy minuty
 
 a w godz.23

00
-6

00
 co 5 minut (godziny i częstotliwość zionięcia Smoka 

może ulec zmianie na prośbę Zamawiającego),  

2. Podanie stałego telefonu dyżurnego, 

3. Konserwacja bieżąca urządzeń gazowych i kontrola czystości palnika, elektrody 

zapłonowej,    przetwornika palnika, wykonywanie prób szczelności instalacji gazowej,  

4. Usuwanie  awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii ( w 

zakresie:  włączanie  bezpieczników, usuwanie błędów w automatyce sterowniczej, 

wymiana bezpieczników, żarówek i inne zaistniałe  naprawy), 

5. Rozpoczęcie realizacji prac związanych z usunięciem awarii w ciągu 4 godzin od 

powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej awarii, 

6. Powiadomienie o aktach wandalizmu ZDMK , Policję i  Straż Miejską, 

7. W razie poważniejszych awarii - dewastacji (zniszczenie lub uszkodzenie palnika, lub 

skrzynek z instalacją gazową i instalacją sterującą pracą Smoka) koszt napraw będzie 

ponosił  Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 

8. Zgłaszanie wszystkich  awarii telefonicznie inspektorowi   a w razie poważniejszych 

awarii powiadamianie również  Pogotowia gazowego, 

9. Wymiana zużytych elementów instalacji zasilającej smoka - elektrozawory gazowe, 

filtry i zawory gazowe, w szafie gazowej ( na bieżąco), 

10. Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, oraz usuwanie ewentualnych 

nieszczelności, 

11. Wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej - sterownik Logo /wraz  

z wgraniem oprogramowania/ lampa UV, transformator wysokiego napięcia, czujnik 

płomienia, elektroda zapłonowa, usuwanie awarii  instalacji elektrycznej na obiekcie  

(w zależności od zaistniałych potrzeb) wkalkulować w ofertę,    

12. Skonfigurowanie instalacji, oraz regulacja długości płomienia (w zależności  

od potrzeb), 

13. Wykonanie raz w roku pomiarów instalacji elektrycznej, oraz szczelności instalacji 

gazowej, 

14. Wykonawca winien wkalkulować w swojej ofercie wszelkie koszty zakupu urządzeń  

i części (poza wymienionymi przypadkami opisanymi w pkt 7 ) oraz koszt ich 

wymiany i utylizacji zużytych elementów. 


