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MOC ZAINSTALOWANA Pi= 16,723 kW

U=400/230V~ S0Hz

UKLAD SIECT TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
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grupa ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP/322/99

SCHEMAT POLACZEN ZEWN.
PZ NR: 4203

RYS NR 2F




